
 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

 귀하께서 의뢰한 시료의 검사결과는 아래와 같습니다.

  1. 시료 내용

 접 수 일 의 뢰 인

 시 료 명  검사목적

 주    소

 받    음 :

 수질검사성적서

 발급번호:

 발    신: 수신 :

 제목 :

 발 급 일:

 채수일시

수질검사성적서 통보

 적부의 기준은 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 [별표1]에 의거합니다.

  2. 수질검사 결과

 2025년 3월 17일 효동유치원

 정수기음용수

  광주광역시 북구  서양로93번길26 (중흥동)

 결과  적부  결과  적부

 1  32503179   복도2층  불검출  적합  0.08  적합

 2  32503180   복도 3층  불검출  적합  0.05  적합

 3  32503181   복도 4층  불검출  적합  0.04  적합

 4  32503182  행정실  불검출  적합  0.09  적합

 5  32503183  보건실  불검출  적합  0.04  적합

 6  32503184  원장실  불검출  적합  0.08  적합

 7  32503185  교무실  불검출  적합  0.09  적합

 8  32503186  급식실  불검출  적합  0.05  적합

 순번  접수번호  채수장소
 총대장균군 (불검출/100mL)  탁     도  (NTU)

 결과  적부  결과  적부

 1  32503179   복도2층  불검출  적합  0.08  적합

 2  32503180   복도 3층  불검출  적합  0.05  적합

 3  32503181   복도 4층  불검출  적합  0.04  적합

 4  32503182  행정실  불검출  적합  0.09  적합

 5  32503183  보건실  불검출  적합  0.04  적합

 6  32503184  원장실  불검출  적합  0.08  적합

 7  32503185  교무실  불검출  적합  0.09  적합

 8  32503186  급식실  불검출  적합  0.05  적합

 정기수질검사(학교)

 광주광역시 북구  서양로93번길26 (중흥동)

효동유치원  귀하

61212  

 동명생명과학원(주)

CT875678..8

효동유치원 

 2025년 3월 21일

 2025년 3월 17일

 대표이사:민석진, 기술책임자:정훈, 품질책임자:신현충

 (우) 61007 광주광역시 북구 첨단벤처소로38번길 11-5(월출동)

 전화 061-870-7005, 전송 061-870-7006


